Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

OIB OSTERREICHISCHES OIB-Richtlinie 6
insTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

BEZEICHNUNG  Ist-Zustand GEMEINDEAMT Moosbach

Gebaude(-teil) Nutzungseinheit

Nutzungsprofil Burogeb&ude
Stralle Moosbach 21
PLZ/Ort 5271 Moosbach
Grundstticksnr. 289/20

Umsetzungsstand Ist-Zustand

Baujahr 1976

Letzte Veranderung 2024 LED, 2018 Fenstertausch
Katastralgemeinde Waasen

KG-Nr. 40226

Seehohe 402 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBRer: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berticksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmertickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwdrmebedarf ist in Abhangigkeit der Geb&udekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
z&hlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen. i

BefEB: Beim giebed *‘wnrd der:allfallige Energlebedarf zur
Befeuchtung dargestelit. B

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzllch zum Kuhlbedarf die Verluste des
Kuhlsystems und der Kéltebereitstellung berticksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen‘

BelEB: der Beleucht iebed. "istalsﬂschenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspncht dem Energlebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung o

HWB Ref,sk PEB sk CO 2¢q,5k f GEE sk

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfalligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzuglich allfalliger Endenergieertrage und zuzuglich eines dafiir notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzuglich allfalliger Endenergieertrage und zuztiglich des dafir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primédrenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Priméarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und einen
nicht emeuerbaren (PEB n.en.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Geb&audestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primérdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie und
Geodynamik fur die Jahre 1978 bis 2007 gegentiber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme emes normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfléche an.

Dieser Energleausweas entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Geb&duden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fur die Konversionsfaktoren fir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fur Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden tbliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 317,2 m? Heiztage 365d Art der Luftung Fensterltftung
Bezugsflache (BF) 253,8 m? Heizgradtage 3722 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (V) 996,1 m® Klimaregion NF Photovoltaik 8,2 kWp
Gebaude-Hulliflache (A) 751,3 m? Norm-AuRentemperatur -16,2 °C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,75 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar) Stromdirekt
charakteristische Lange (Ic) 1,33 m mittlerer U-Wert 0,60 W/m*K WW-WB-System (sek.) -
Teil-BGF -m? LEK; -Wert 54,39 RH-WB-System (primar) FW ern.
Teil-BF -m? Bauweise schwer RH-WB-System (sek.) -
Teil-Vg -m? Kéltebereitstellungs-System keine
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)
Ergebnisse

Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 121,1 kWh/m?a
Heizwérmebedarf HWBRk = 124,2 kWh/m?a
Aufeninduzierter Kuihlbedarf KB*®k = 0,2 kWh/m®a
Endenergiebedarf EEBRrk = 149,7 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feegrk = 1,27
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwarmebedarf QhRefsk = 44812 kWh/a HWB Rref sk = 141,3 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qnsk = 45893 kWh/a HWB sk = 144,7 kWh/m?a
Warmwasserwérmebedarf Qw = 768 kWh/a WWWB = 2,4 kWh/m?a
Heizenergiebedarf QHeBsk = 48 944 kWh/a HEBsk = 154,3 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 4,90
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,01
Energieaufwandszahl Heizen eanzH = 1,07
Betriebsstrombedarf Qsss = 5380 kWh/a BSB = 17,0 kWh/m?a
Kuhlbedarf Qks,sk = 2 244 kWh/a KBsk = 7,1 kWh/m?a
Kuhlenergiebedarf Qkessk = - kWh/a KEBsk = - kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kiihlen eanzk = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QeefEB,SK = - kWh/a BefEBsk = - kWh/m?a
Beleuchtungsenergiebedarf QpeleB = 2729 kWh/a BelEB = 8,6 kWh/m?a
Endenergiebedarf QeeBsk = 53948 kWh/a EEBsk = 170,1 kWh/m?a
Primarenergiebedarf QpeBsk = 86587 kWh/a PEBsk = 272,9 kWh/m?a
Primé&renergiebedarf nicht erneuerbar QpeBnem.sk = 21798 kWh/a PEBnem.sk = 68,7 kWh/m?a
Primé&renergiebedarf erneuerbar Qpegern.,sk = 64 790 kWh/a PEBem.,sk = 204,2 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk = 4702 kg/a CO2eqsk = 14,8 kg/ma
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 1,31
Photovoltaik-Export QpvE,sk = 4258 kWh/a PVEEexporT,sk = 13,4 kWh/m?a
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Gsl. HUGHBA“ GMBH
Ausstellungsdatum 09.10.2025
Giltigkeitsdatum 08.10.2035 Ciersonit
Geschaftszahl 2025-115/1

F GE@FESSL -BAU.AT
Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschliels'lich. der Information. Aufgrund_'deridealisierten Eip ) o evm utznﬂun,*rhe
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie tifia a a ichtlich inrer Energlekennzahlen von den

hier angegebenen abweichen.
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