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BEZEICHNUNG  Ist-Zustand TURNHALLE, Moosbach Umsetzungsstand Ist-Zustand
Gebaude(-teil) Turnhalle und Umkleide Baujahr 1982
Nutzungsprofil Sportstatten Letzte Veranderung 2021 Fenstertausch
Strale Moosbach 22 Katastralgemeinde Waasen

PLZ/Ort 5271 Moosbach KG-Nr. 40226
Grundstucksnr. 289/20 Seehohe 402 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB Ref,sk PEB sk CO 2¢q,5k f Geg,sKk
HWBk.: Der Referenz-Heizwirmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt und
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.
ohne Berlicksichtigung allfalliger Ertrége aus Warmerlickgewinnung, zu halten. EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zuséatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
WWWB: Der Warmwasserwadrmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie allfalligen Betriebsstrombedarf, Kuhlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt. abztiglich allfalliger Endenergieertrage und zuztglich eines dafr notwendigen

Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser- eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu

z&hlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfélliger Hilfsenergie. Endenergiebedarf abzuglich allfalliger Endenergieertrage und zuztglich des dafur
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefiihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht (Anforderung 2007).

nutzbaren inneren und solaren Gewinnen. PEB: Der Primdrenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieBlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und einen
nicht emeuerbaren (PEB n.em.) Anteil auf.

BefEB: Beim giebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt. . = - . =

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zuséatzlich zum Kihlbedarf die Verluste des
Kuhlsystems und der Kéltebereitstellung berticksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittiung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleucht giebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.
Alle Werte gelten unter der A ne eines normierten B “ rinnenverhalt Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfléche an.

Dieser Energi‘eauswels éntspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie

2010/31/EU vom 19. Mai 2010 tber die Gesamtenergieeffizienz von Geb&uden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fur die Konversionsfaktoren fur Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fur Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden (bliche Allokationsregeln unterstellt.

COzeq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden &quivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fur Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Geb&udestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie und
Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegentiber der Vorfassung aktualisiert.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:

Brutto-Grundflache (BGF) 480,9 m? Heiztage 312d Art der Luftung Fensterluftung
Bezugsflache (BF) 384,7 m? Heizgradtage 3722 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (Vg) 21235m? Klimaregion NF Photovoltaik 12,6 kWp
Gebaude-Hullflache (A) 1353,3 m? Norm-AuRentemperatur -16,2 °C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,64 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar) Stromdirekt
charakteristische Lénge (Ic) 1,57 m mittlerer U-Wert 0,51 W/m*K WW-WB-System (sek.) -
Teil-BGF -m? LEK -Wert 42,81 RH-WB-System (primér) FW ern.
Teil-BF -m? Bauweise schwer RH-WB-System (sek.) -
Teil-Vg -m? Kéltebereitstellungs-System keine

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwérmebedarf HWBRefrx = 118,2 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWBRrk = 130,3 kWh/m*a
AuReninduzierter Kiihibedarf KBRrk = 0,4 kWh/m®a
Endenergiebedarf EEBrk = 191,1 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 1,08

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf QnRef sk = 65 954 kWh/a HWB Rrefsk = 137,2 kWh/m*a
Heizwérmebedarf Qnsk = 72804 kWh/a HWB sk = 151,4 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Qw = 22818 kWh/a WWWB = 47,5 kWh/m?a
Heizenergiebedarf Quessk = 101827 kWh/a HEBsk = 211,8 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 1,48
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,03
Energieaufwandszahl Heizen eawzH = 1,15
Betriebsstrombedarf Qgss = 493 kWh/a BSB = 1,0 kWh/m?a
Kuhlbedarf QkB,sk = 1205 kWh/a KBsk = 2,5 kWh/m*a
Kuhlenergiebedarf Qke,sk = - kWh/a KEBsk = - kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kuhlen eawzk = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QBefEB,SK = - kWh/a BefEBsk = - kWh/m*a
Beleuchtungsenergiebedarf QBeleB = 7 655 kWh/a BelEB = 15,9 kWh/m*a
Endenergiebedarf Qeepsk = 101625 kWh/a EEBsk = 211,3 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf Qpessk = 163610 kWh/a PEBsk = 340,2 kWh/m?a
Primé&renergiebedarf nicht erneuerbar QpeBnem.sk = 53365 kWh/a PEBnem.sk = 111,0 kWh/m?a
Primé&renergiebedarf erneuerbar Qpegemn.,sk = 110245 kWh/a PEBem. sk = 229,3 kWh/m?a
dquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk = 11651 kg/a CO2eqsk = 24,2 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 1,09
Photovoltaik-Export QpvE,sk = 3242 kWh/a PVEexporTSK = 6,7 kWh/m?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin PEGSL HOCHBRY Gfﬁgﬁ
el Untersehit B |/5241MARIASCHIOLLN
Geschaftszahl 2025-115/2.1

Die Epergiekennzahlen dieses Energieausweises d'iengn ausschlieg]ich der Informatjon. Aufgrund'der idealisierten E q ¢ n%%gw%%iche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrjeird SlcRYIQY Wer! v en

hier angegebenen abweichen.
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